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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тюменской области
(наименование территориального органа МЧС России)
625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72 тел. 590-564, факс 590-510е-маil:ugps@tyumen.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 

(наименование органа государственного пожарного надзора)
с. Уват   626170 ул. Дорожная, 4 «а». Тел./факс (34561) 2 – 81 – 42 е-маil: phuwat@mail.ru
 (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)
Предписание № 4 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Вагайская средняя образовательная школа» 
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, 
отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.).
во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Уватского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору № 4 от «20» марта 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:
(наименование органа ГПН)
«03» апреля 2017 г. с 9 час. 10 мин., по 9 час. 40 мин. с. Вагай, ул. Мира, д. 18; Продолжительность: 0.5 часа. 

«11» апреля 2017 г. с 9 час. 00 мин., по 10 час. 00 мин.  с. Куларовское, ул. Озерная, д. 28. Продолжительность: 1 час. 

«11» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин., по 12 час. 00 мин. с. Куларово, ул. Школьная, д. 1. Продолжительность: 2 часа. 

 «11» апреля 2017 г. с 13 час. 00 мин., по 14 час. 00 мин. с. Касьяново, ул. Школьная, д. 8. Продолжительность: 1 час.

«12» апреля 2017 г. с 9 час. 00 мин., по 10 час. 00 мин. п. Комсомольский, ул. Центральная, д.16.  Продолжительность: 1 час. 

«12» апреля 2017 г. с 10 час. 30 мин., по 12 час. 30 мин. п. Первомайский, ул. Школьная, д.11А, ул. Школьная, д.11А, корпус 1, ул. Школьная, д.11А, корпус 2; Продолжительность: 2 часа.

«12» апреля 2017 г. с 13 час. 00 мин., по 14 час. 00 мин. с. Индери, ул. Янтарная, д.32; Продолжительность: 1 час.

«12» апреля 2017 г. с 14 час. 30 мин., по 16 час. 30 мин. с. Черное, ул. Библиотечная, д.3, ул. Библиотечная, д. 1;  Продолжительность: 1 час.

«13» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин., по 13 час. 00 мин. с. Вагай, ул. Мира, д. 18; Продолжительность: 3 часа.

«21» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин., по 11 час. 00 мин. с. Вагай, ул. Мира, д. 18; Продолжительность: 1 час.

проведена проверка Главным государственным инспектором Уватского, Вагайского муниципальных    районов по пожарному надзору Созоновым Владимиром Викторовичем.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
На территории в зданиях и помещениях Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Вагайская средняя образовательная школа, 
расположенного(ых) по адресам: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Мира, д. 18; с. Касьяново, ул. Школьная, д. 8; с. Черное, ул. Библиотечная, д.3, ул. Библиотечная, д. 1; с. Индери, ул. Янтарная, д.32; п. Первомайский, ул. Школьная, 
д.11А, ул. Школьная, д.11А, корпус 1, ул. Школьная, д.11А, корпус 2; п. Комсомольский, ул. Центральная, д.16; с. Куларово, ул. Школьная, д. 1; с. Куларовское, ул. Озерная, д. 28.
совместно с директором МАУ Вагайской СОШ  Таулетбаевым Рашидом Раисовичем,
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

	№ 

Предписания
	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения
	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности
	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

	1
	2
	3
	4
	5

	МАОУ Вагайская СОШ

	1. 
	В здании школы не предусмотрено (не выполнено) автоматическое отключение при пожаре имеющихся систем вентиляции. 
	Основание: СП 7.13130.2009 п.6.24.
	До 01.04.2018
	

	2. 
	На третьем и четвертом этажах здания школы установлены огнетушители ОП 4(З) не имеющие порядковых номеров. 
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее ППР).  п. 475. 

          
	До 01.04.2018
	

	3. 
	В кабинете электрика электролампа эксплуатируется без колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника. 
	ППР п. 42, в. 
	До 01.04.2018
	

	4. 
	Противопожарные двери установленные в вентиляционной камере находятся в неисправном состоянии, имеют механические повреждения в виде деформации и пропилов механическим инструментом. 
	ППР п. 61.
	До 01.04.2018
	

	5. 
	В актовом зале школы в качестве первичных средств пожаротушения установлено два огнетушителя ОУ 3, которые на момент проверки находятся в неисправном состоянии, отсутствуют (сломаны) раструбы. 
	ППР п. 478.
	До 01.04.2018
	

	6. 
	На сцене актового зала электролампа эксплуатируется без колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника. 
	ППР п. 42, в.
	До 01.04.2018
	

	7. 
	В актовом зале школы имеется 200 посадочных мест для зрителей, кресла для зрителей не прикреплены к полу. 
	СП 1.13130.2009 п.8.1.29.

	До 01.04.2018
	

	8. 
	На путях эвакуации из актового зала установлены двери имеющие остекление, при этом на  дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. 
	СП 1.13130.2009 п.8.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.136).
	До 01.04.2018
	

	9. 
	Двери отделяющие коридоры от лестничных клеток оборудованы устройствами для самозакрывания, на момент проверки указанные двери находятся в открытом (зафиксированном) состоянии, часть самозакрывающихся устройств находится в неисправном (сломанном) состоянии. 
	ППР п. 36, г; п. 62.
	До 01.04.2018
	

	10. 
	Огнетушитель ОП 4(З) установленный на третьем этаже здания школы находится в неисправном состоянии, отсутствует давление вытесняющего газа, отсутствует пломба (выпущен порошок). 
	ППР п. 478.
	До 01.04.2018
	

	11. 
	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации (пожарного поста) отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения. 
	СП 5.13130.2009 п. 13.14.12; п. 13.14.13. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.55, п. 12.56).
	До 01.04.2018
	

	12. 
	На путях эвакуации из школы  (в коридорах) установлены двери имеющие остекление, при этом на  дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. 
	СП 1.13130.2009 п.8.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.136).
	До 01.04.2018
	

	13. 
	В кабинете технологии (трудового обучения для мальчиков) электролампа эксплуатируется без колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника. 
	ППР п. 42, в.
	До 01.04.2018
	

	14. 
	В помещении технологии (кабинет трудового обучения) отсутствуют противопожарные двери, отделяющие указанный кабинет от остальных помещений школы. 
	Основание: СП 4.13130.2013. п. 5.6.4, п. 4.17. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.82).

	До 01.04.2018
	

	15. 
	Количество детей единовременно находящихся в кабинете технологии составляет более 15 человек, при этом ширина двери второго эвакуационного выхода ведущая непосредственно наружу из указанного помещения составляет менее 0.9 метра, (фактическая ширина дверей равна 0.72 м.).  
	СП 1.13130.2009 п.8.2.3; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.107).
	До 01.04.2018
	

	16. 
	На путях эвакуации из кабинета технологии через второй эвакуационный выход установлены дополнительные двери (образующие тамбур), указанные двери открываются не по направлению выхода из здания, их ширина составляет менее 0.9 метра, (фактическая ширина дверей равна 0.8 м.). 
	СП 1.13130.2009 п.4.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 21-01-97* п. 6.17).
	До 01.04.2018
	

	17. 
	В соответствии с пунктом 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек». При числе учащихся в здании школы более 700 человек в наличии имеется 5 электрических фонарей. 
	Основание: ППР п. 38.

	До 01.04.2018
	

	18. 
	Ограждение на крыше здания школы находится в неисправном (частично разрушенном) состоянии, отсутствуют протоколы проведения испытаний указанного ограждения. 
	ППР п. 24.
	До 01.04.2018
	

	19. 
	Автоматическая пожарная сигнализация установленная в гараже школы находится в неисправном состоянии. 
	ППР п. 61.
	До 01.04.2018
	

	20. 
	Сигнал от АПС установленной в здании гаража и здании котельной, не выведен в помещение с круглосуточным дежурством персонала. 
	СП 5.13130.2009 п.13.14.5.
	До 01.04.2018
	

	21. 
	Не проводятся ежеквартальные проверки работоспособности противопожарных дверей. 
	ППР п. 61.
	До 01.04.2018
	

	22. 
	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, в том числе на установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара. Отсутствует исполнительная документация на имеющиеся в здании школы системы вентиляции в результате чего, отсутствует возможность определить места  установки противопожарных клапанов (проектная документация на системы вентиляции также отсутствует).  
	Основание: ППР п. 61.

	До 01.04.2018
	

	23. 
	Ответственным за пожарную безопасность и проведение инструктажей назначено лицо не прошедшее обучения в объеме пожарно-технического минимума. 
	ППР п. 3, приказ МЧС России от 12.12.2007г. № 645 п. 31, 32, 36.
	До 01.04.2018
	

	24. 
	Отсутствуют программы проведения противопожарных инструктажей. 
	ППР п. 3, приказ МЧС России от 12.12.2007г. № 645 п. 6.
	До 01.04.2018
	

	25. 
	На третьем этаже здания школы имеются помещения приспособленные для хранения горючих веществ и материалов (хранилище книг, костюмерная, 308 кабинет складское помещение), указанные помещения не отделены от остальных помещений противопожарными дверями (установлены простые межкомнатные двери). 
	СП 4.13130.2013. п. 5.6.4, п. 4.17. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.82).
	До 01.04.2018
	

	26. 
	В здании школы установлены пожарные краны системы внутреннего противопожарного водоснабжения, подача воды к пожарным кранам осуществляется через электроприводную задвижку установленную в подвале здания на обводной линии водомерного устройства, при этом у пожарных кранов отсутствуют кнопки, предназначенные для открытия указанной задвижки. 
	Основание: СНиП 2.04.01-85* п. 11.7.
	До 01.04.2018
	

	27. 
	Отсутствует журнал учета проверок работоспособности электроприводной задвижки установленной на обводной линии водомерного устройства. 


	ППР п. 59.
	До 01.04.2018
	

	Школа с Куларовское

	28. 
	Огнетушитель ОП 4(З) установленный в здании школы не имеет порядкового номера, находится в неисправном состоянии, отсутствует давление вытесняющего газа.  


	ППР п. 475, 478.
	
	

	29. 
	В здании школы отсутствует второй огнетушитель. 


	ППР п. 468.
	До 01.04.2018
	

	30. 
	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. 


	ППР п. 61.
	До 01.04.2018
	

	31. 
	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации не организовано круглосуточное дежурство персонала, сигнал о пожаре выведен в 153 ПЧ с. Вагай по системе ПАК «Стрелец-Мониторинг», при этом помещение в котором установлен приемно-контрольный прибор, не оборудовано охранной сигнализацией. 


	СП 5.13130.2009 п. 13.14.5. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.48*)
	До 01.04.2018
	

	32. 
	Дымовая труба котельной работающей на твердом топливе не имеет искрогасителя. 


	Основание: ППР п. 83, з.

	До 01.04.2018
	

	Школа с. Куларово

	33. 
	В соответствии с пунктом 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек». При числе людей находящихся в здании школы более 70 человек исправные электрические фонари отсутствуют. 
	ППР п. 38.
	
	

	34. 
	Не проведена перезарядка огнетушителей установленных в здании школы. 
	ППР п. 70; СП 9.13130.2009. п. 4.3.11.
	До 01.04.2018
	

	35. 
	В помещении оружейной комнаты электролампа эксплуатируется без колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника. 
	ППР п. 42, в.
	До 01.04.2018
	

	36. 
	В помещении пожарного поста (в месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. 
	ППР п. 64.
	До 01.04.2018
	

	37. 
	Высота дверей эвакуационных выходов ведущих из коридора школы непосредственно наружу, расположенных в районе учительской и кабинета домоводства менее 1,9 метра, (фактическая высота составляет 1, 66 метра). 
	СП 1.13130.2009 п.4.2.5; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 21-01-97* п. 6.16).
	До 01.04.2018
	

	38. 
	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует исправный электрический фонарь. 
	ППР п. 65; СП 5.13130.2009 п. 13.14.12; п. 13.14.13. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.55, п. 12.56).
	До 01.04.2018
	

	39. 
	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. 
	ППР п. 61.
	До 01.04.2018
	

	40. 
	Отсутствуют программы проведения противопожарных инструктажей. 
	Основание: ППР п. 3, приказ МЧС России от 12.12.2007г. № 645 п. 6.
	До 01.04.2018
	

	41. 
	Отсутствуют разработанные и утвержденные в установленном порядке специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму лиц ответственных за пожарную безопасность, работников осуществляющих круглосуточную охрану. 
	ППР п. 3, приказ МЧС России от 12.12.2007г. № 645 п. 39.
	До 01.04.2018
	

	42. 
	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела  XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации, данная инструкция утверждена руководителем в 2013 году. 
	ППР п. 2.
	До 01.04.2018
	

	43. 
	Не проводятся ежеквартальные проверки работоспособности противопожарных дверей. 
	ППР п. 61.
	
	

	Школа с. Касьяново

	44. 
	В помещении спортивного зала пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации не защищены от механических повреждений. 
	СП 5.13130.2009 п.13.3.13; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.25)
	До 01.04.2018
	

	45. 
	В здании школы установлены углекислотные огнетушители ОУ-3, которые в соответствии с паспортными данными не предназначенные для тушения твердых горючих веществ и материалов (класса пожара «А» перечеркнут), фактически установленные огнетушители предназначены для тушения пожаров классов В;С;Е. 
	ППР п.465.
	До 01.04.2018
	

	46. 
	 Огнетушители установленные в здании школы не прошли техническое обслуживание (последнее ТО огнетушителей проводилось 04.12.2013 года).  
	ППР п. 478, СП 9.13130.2009 п.4.3.1, п. 4.3.6., 4.3.7.
	До 01.04.2018
	

	47. 
	Отсутствуют паспорта на установленные в здании школы огнетушители. 
	ППР п. 475.
	До 01.04.2018
	

	48. 
	Помещение котельной расположенное в здании школы не отделено от помещений школы противопожарными дверями. 
	СП 4.13130.2013. п. 4.17, п. 5.6.4. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.82.).
	До 01.04.2018
	

	49. 
	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. 
	ППР п. 64.
	До 01.04.2018
	

	50. 
	Для здания школы не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. 
	ППР п. 2.
	До 01.04.2018
	

	51. 
	Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установлен в помещении  детской раздевалки (гардероба), где отсутствует круглосуточное пребывание дежурного персонала, к прибору имеется свободный доступ детей, сигнал о пожаре выведен в 153 ПСЧ с. Вагай по системе ПАК «Стрелец-Мониторинг», при этом помещение в котором установлен приемно-контрольный прибор, не оборудовано охранной сигнализацией. 
	СП 5.13130.2009 п. 13.14.5. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.48*)
	До 01.04.2018
	

	52. 
	Двери из кабинетов (классов)  школы, с двух сторон открываются в коридор, ширина указанных дверей составляет 0,9 метра, при этом ширина коридора составляет 1,64 м., что не соответствует требованиям пожарной безопасности.  
	ППР п. 33; 36, ж); СП 1.13130.2009 п.4.3.3.; п. 4.3.4. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.01.02-85* п. 4.6).
	До 01.04.2018
	

	53. 
	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. 
	ППР п. 61.
	До 01.04.2018
	

	Комсомольская школа

	54. 
	Помещение котельной расположенное в здании школы не отделено от помещений школы противопожарными дверями. 
	СП 4.13130.2013. п. 4.17, п. 5.6.4. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.82.).
	До 01.04.2018
	

	55. 
	В здании школы установлены углекислотные огнетушители ОУ-3, которые в соответствии с паспортными данными не предназначенные для тушения твердых горючих веществ и материалов (класса пожара «А» перечеркнут), фактически установленные огнетушители предназначены для тушения пожаров классов В;С;Е. 
	ППР п.465.
	До 01.04.2018
	

	56. 
	 Огнетушители установленные в здании школы не прошли техническое обслуживание (последнее ТО огнетушителей проводилось 29.09.2015 года).  
	ППР п. 478, СП 9.13130.2009 п.4.3.1, п. 4.3.6., 4.3.7.
	До 01.04.2018
	

	57. 
	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует инструкция о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. 
	ППР п. 64.
	До 01.04.2018
	

	58. 
	Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установлен в помещении,  где отсутствует круглосуточное пребывание дежурного персонала, сигнал о пожаре выведен в 153 ПСЧ с. Вагай по системе ПАК «Стрелец-Мониторинг», при этом помещение в котором установлен приемно-контрольный прибор, не оборудовано охранной сигнализацией. 
	СП 5.13130.2009 п. 13.14.5. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.48*)
	До 01.04.2018
	

	59. 
	В помещении кладовой электролампа эксплуатируется без колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника. 
	ППР п. 42, в.
	До 01.04.2018
	

	60. 
	На путях эвакуации из школы ковровые дорожки (покрытия пола) не прикреплены к полу. 
	Основание: ППР п. 39.
	До 01.04.2018
	

	61. 
	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. 
	ППР п. 61.
	До 01.04.2018
	

	62. 
	Для здания школы не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. 
	ППР п. 2.
	До 01.04.2018
	

	школа с. Черное

	63. 
	В соответствии с пунктом 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек». При числе людей находящихся в здании школы более 120 человек исправные электрические фонари отсутствуют. 
	ППР п. 38.
	До 01.04.2018
	

	64. 
	Высота двери эвакуационного выхода ведущего из лестничной клетки непосредственно наружу, расположенной в районе кабинетов начальных классов менее 1,9 метра, (фактическая высота составляет 1,63 метра). 
	СП 1.13130.2009 п.4.2.5; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 21-01-97* п. 6.16).
	До 01.04.2018
	

	65. 
	Выход из подвала школы сообщается с лестничной клеткой, ведущей ко второму эвакуационному выходу. 
	СП 1.13130.2009 п.8.1.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.97).
	До 01.04.2018
	

	66. 
	В помещении подвала школы хранятся горючие вещества и материалы. 
	ППР п. 23, б, г.
	До 01.04.2018
	

	67. 
	В коридоре школы установлены дополнительные двери отделяющие школу от помещения спортивного зала и кабинета технологии (трудового обучения), ширина указанных дверей менее 0.9 метра (фактическая ширина 0.78м.). 
	СП 1.13130.2009 п.8.2.3; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.107).
	До 01.04.2018
	

	68. 
	Возле дверей эвакуационных выходов из спортивного зала школы имеются перепады высот(от 30 до 45 см.), в указанных местах отсутствуют ступени. 
	СП 1.13130.2009 п.4.3.4; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.01.02-85* п. 4.7).
	До 01.04.2018
	

	69. 
	Ступени крыльца второго эвакуационного выхода из спортивного залу имеют высоту более 22 см. (фактическая высота ступеней 34 см.) указанное крыльцо не  имеет ограждения. 
	СП 1.13130.2009 п.4.4.2; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 21-01-97* п. 6.30).
	До 01.04.2018
	

	70. 
	В помещении столярной мастерской (кабинет трудового обучения) отсутствуют противопожарные двери. 
	СП 4.13130.2013. п. 5.6.4, п. 4.17. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.82).
	До 01.04.2018
	

	71. 
	Отсутствует протокол проведения испытания ограждения установленного на крыше здания. 
	ППР п. 24.
	До 01.04.2018
	

	72. 
	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. 
	ППР п. 61.
	До 01.04.2018
	

	73. 
	Не проводятся ежеквартальные проверки работоспособности противопожарной двери. 
	ППР п. 61.
	До 01.04.2018
	

	74. 
	На кровле здания школы имеются перепады высот более 1 метра, в указанных местах отсутствуют пожарные лестницы. 
	СП 4.13130.2013. п. 7.10.  Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 21-01-97* п. 8.7).
	До 01.04.2018
	

	75. 
	Ответственным за пожарную безопасность и проведение инструктажей назначено лицо не прошедшее обучения в объеме пожарно-технического минимума. 
	ППР п. 3, приказ МЧС России от 12.12.2007г. № 645 п. 31, 32, 36.
	До 01.04.2018
	

	детский сад с. Черное.

	76. 
	В группах допускается единовременное нахождение более 15 детей (фактически находится до 23 детей), при этом ширина дверей эвакуационных выходов составляет менее 1,2 м. фактическая ширина составляет 0,8 метра. 
	СП 1.13130.2009 п.5.2.14. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 21-01-97* п. 6.16).
	До 01.04.2018
	

	77. 
	Двери эвакуационных выходов, ведущие из групп непосредственно наружу, не имеют легко открывающихся запоров изнутри без ключа, (дверные замки закрыты на ключ). 
	ППР п. 35.
	До 01.04.2018
	

	78. 
	Не проведены проверки с составлением соответствующих актов источников внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных кранов). 
	ППР п. 55.
	До 01.04.2018
	

	79. 
	На путях эвакуации из детского сада ковровые дорожки (покрытия пола) не прикреплены к полу. 
	ППР п. 39.
	До 01.04.2018
	

	80. 
	 В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствую ручные электрические фонари. 
	ППР п. 65; СП 5.13130.2009 п. 13.14.12; п. 13.14.13. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.55, п. 12.56).
	До 01.04.2018
	

	81. 
	В соответствии с пунктом 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек». При числе людей находящихся в здании детского сада более 70 человек исправные электрические фонари отсутствуют. 
	Основание: ППР п. 38.
	До 01.04.2018
	

	82. 
	Помещение прачечной (гладильной) не отделено от остальных помещений детского сада противопожарными дверями. 
	Основание: СП 4.13130.2013. п. 5.2.7, п. 4.17. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.82).
	До 01.04.2018
	

	83. 
	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки противопожарной защиты. 
	ППР п. 61.
	До 01.04.2018
	

	84. 
	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. 
	ППР п. 64.
	До 01.04.2018
	

	85. 
	В помещении кухни расстояние от дымовых пожарных извещателей до вентиляционных отверстий систем вентиляции составляет менее 1 метра. 
	СП 5.13130.2009 п.13.3.6. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.19).
	До 01.04.2018
	

	86. 
	Из групп расположенных на втором этаже здания, пути эвакуации проходят через веранды (чердачные помещения)  выполненные (построенные) из не защищенных деревянных конструкций. 
	СП 2.13130.2009. п. 6.7.10, Табл. 6.12, п. 6.7.11. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.14*, табл. 1 примечание 2,  п. 1.17, табл. 5).
	До 01.04.2018
	

	87. 
	Эвакуация людей (детей) из групп расположенных на втором этаже здания осуществляется по наружным открытым лестницам, при этом ширина указанных лестниц в месте их примыкания к кровле здания менее 0.8 метра, (фактическая ширина 0,6 метра). 
	СП 1.13130.2009 п.5.2.16. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.100).
	До 01.04.2018
	

	88. 
	Высота ограждения наружных открытых лестниц менее 1.2 метра, ширина вертикальных членений более 0.1 метра, при этом в нижних частях указанных лестниц ограждение отсутствует. (фактическая ширина 0,6 метра). 
	СП 1.13130.2009 п.5.2.15. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.92).
	До 01.04.2018
	

	89. 
	Инструктажи по пожарной безопасности проводятся лицом не прошедшим обучение в объеме пожарно-технического минимума. 
	ППР п. 3, приказ МЧС России от 12.12.2007г. № 645 п. 31, 32, 36.
	До 01.04.2018
	

	90. 
	Отсутствуют программы проведения противопожарных инструктажей. 
	ППР п. 3, приказ МЧС России от 12.12.2007г. № 645 п. 6.
	До 01.04.2018
	

	школа п. Индери

	91. 
	В здании школы установлены углекислотные огнетушители ОУ-2, которые в соответствии с паспортными данными не предназначенные для тушения твердых горючих веществ и материалов (класса пожара «А» перечеркнут), фактически установленные огнетушители предназначены для тушения пожаров классов В;С;Е. 
	ППР п.465.
	До 01.04.2018
	

	92. 
	Огнетушители установленные в здании школы не прошли техническое обслуживание (последнее ТО огнетушителей проводилось 20.11.2015 года).  
	ППР п. 478, СП 9.13130.2009 п.4.3.1, п. 4.3.6., 4.3.7.
	До 01.04.2018
	

	93. 
	Отсутствуют паспорта на установленные в здании школы огнетушители. 
	ППР п. 475.
	До 01.04.2018
	

	94. 
	Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установлен в помещении  где отсутствует круглосуточное пребывание дежурного персонала, сигнал о пожаре выведен в 153 ПСЧ с. Вагай по системе ПАК «Стрелец-Мониторинг», при этом помещение в котором установлен приемно-контрольный прибор, не оборудовано охранной сигнализацией. 
	СП 5.13130.2009 п. 13.14.5. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.48*).
	До 01.04.2018
	

	95. 
	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. 
	ППР п. 61.
	До 01.04.2018
	

	96. 
	В месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует инструкция о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. 
	ППР п. 64.
	До 01.04.2018
	

	97. 
	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации, данная инструкция утверждена руководителем в 2012 году. 
	ППР п. 2.
	До 01.04.2018
	

	98. 
	Отопление в школе печное, предтопочные листы имеют размеры менее 0,5 х 0,7 метра, (фактически ширина листов составляет 0,3 х 0,7 метра). 
	ППР п. 81.
	До 01.04.2018
	

	99. 
	Двери на путях эвакуации имеют размеры менее чем 1.9 х 0,8 метра в том числе двери на путях эвакуации из классов (кабинетов) имеют размеры 1,67 х 0,77 метра,  двери на путях эвакуации из здания школы имеют размеры 1,83 х 0.78 метра.  
	СП 1.13130.2009 п.4.2.5. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 4.6, 4.13).
	До 01.04.2018
	

	Первомайская школа

	100. 
	Расстояние от дымовых пожарных извещателей до вентиляционных отверстий систем вентиляции составляет менее 1 метра. 
	СП 1.13130.2009 п.13.3.6.
	До 01.04.2018
	

	101. 
	Противопожарные двери установленные в здании не имеют устройств для самозакрывания. 
	ППР п. 153.
	До 01.04.2018
	

	102. 
	На плане эвакуации людей не обозначены места хранения первичных средств пожаротушения. 
	ППР п. 7.
	До 01.04.2018
	

	103. 
	С момента ввода школы в эксплуатацию (2013 год) не проводились проверки работоспособности противопожарных дверей и противопожарных клапанов. 
	ППР п. 61.
	До 01.04.2018
	

	104. 
	В дизельной электростанции система пожаротушения предусмотренная проектом находится в неисправном состоянии. 
	ППР п. 61.
	До 01.04.2018
	

	105. 
	Сигнал от АПС установленной в гараже и котельной, не выведен в помещение с круглосуточным дежурством персонала. 
	СП 5.13130.2009 п.13.14.5.
	До 01.04.2018
	

	106. 
	На дверях здания гаража, котельной, дизельной электростанции отсутствует обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 
	ППР п. 20.
	До 01.04.2018
	

	107. 
	Огнетушители установленный в здании котельной не прошол техническое обслуживание (последнее ТО огнетушителей проводилось в 2013 году).  
	ППР п. 478, СП 9.13130.2009 п.4.3.1, п. 4.3.6., 4.3.7.
	До 01.04.2018
	

	108. 
	Помещения пищеблока не отделено от остальных помещений школы противопожарными дверями. 
	СП 4.13130.2013. п. 5.6.4, п. 4.17). Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СП 4.13130.2009. п. 5.5.2.1).
	До 01.04.2018
	

	109. 
	Спортивный зал не отделен от остальных помещений школы противопожарными дверями. 
	СП 4.13130.2013. п. 4.2,  Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СП 4.13130.2009. п. 5.5.2.1)
	До 01.04.2018
	

	110. 
	Двери на путях эвакуации имеют остекление, при этом на  дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. 
	СП 1.13130.2009 п.8.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.136).
	До 01.04.2018
	

	111. 
	В  кабинете трудового обучения связанного с деревообработкой, отсутствуют противопожарные двери. 
	СП 4.13130.2013. п. 5.6.4, п. 4.17. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СП 4.13130.2009. п. 5.1.10, СНиП 2.08.02-89* п. 1.82).
	До 01.04.2018
	

	112. 
	Из кабинета трудового обучения связанного с деревообработкой, отсутствует второй эвакуационный выход ведущий непосредственно наружу. 
	ППР п. 33; 36, б); СП 1.13130.2009 п.8.2.5; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.122).
	До 01.04.2018
	

	113. 
	В противопожарном разрыве, между зданием котельной и зданием гаража допускается хранение (складирование)  угля (топливо для котельной). 
	ППР п. 20.
	До 01.04.2018
	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

В соответствии со ст. 19.5. КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)» предусмотрены следующие виды административных наказаний:

ч. 12. ст. 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
ч. 13. ст. 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых 
осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

ч.14. ст. 19.5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Главный Государственный  инспектор Уватского, 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору   
по пожарному надзору)
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